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V' IL CAPO DELL’ UFFICIO IL DIRETTORE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente Tecnico

LEGENDA

Diffusore di mandata aria primaria con alette deflettrici
mobili e regolabili singolarmente, piastre frontali in
acciaio zincato verniciato bianco dim. 400x400mm,
plenum di raccordo con serranda circolare di taratura,
ingresso plenum laterale ¢150mm

a mezzo di vite

Valvola di ripresa $200mm con anello centrale regolabile

Griglia di ripresa costituita da piastra frontale in acciaio
zincato verniciato bianco dim. 400x400mm senza alette
deflettrici, plenum di ripresa con serranda circolare di
taratura, ingresso plenum laterale $150mm

Valvola di ripresa $300mm con anello centrale
regolabile a mezzo di vite

Canale flessibile di raccordo realizzato con tessuto in
fibora di vetro reticolare spalmato sui due lati di PVC e
supportato da struttura con spirale in acciagio: ripresa
non coibentata, mandata coibentata con lana di vetro
spessore 25mm

Griglia di transito applicata sulle porte, a singolo ordine
di alette fisse, con profilo antiluce ed antirumore a "V”
rovescia, passo 10mm. Realizzata in alluminio
anodizzato

Estrattore centrifugo a cassetta

Griglia di transito applicata sulla parete, a singolo
ordine di alette fisse, con profilo antiluce ed antirumore
a "V” rovescia, passo 10mm. Redalizzata in alluminio
anodizzato, con alette mobili per passaggio aria solo in
uscita

Griglia di transito applicata sulla parete, a singolo
ordine di alette fisse, con profilo antiluce ed antirumore
a "V" rovescia, passo 10mm. Realizzata in alluminio
anodizzato, con alette mobili per passaggio aria solo in
ingresso

Griglia di transito applicata sulla parete, con alette
fisse rivolte verso il basso, realizzata in alluminio
anodizzato.

Bocchetta di immissione ad effetto coanda per getto
dell’aria verso il soffitto con serranda di regolazione

Quadro comando estrattore per lavaggio Archivio post
scarica

Serranda tagliafuoco
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